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ʆɹʑɸʗ ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂɸ ʈɸɹʆʊʓ 

ɸʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴ ʪʝʤʳ ʜʠʩʩʝʨʪʘʮʠʠ 

На современном этапе развития многие горные предприятия для поддержания и 

увеличения мощности добычи сталкиваются с необходимостью вовлечения в отработку 

новых, глубокозалегающих и труднодоступных залежей. При увеличении глубины веде-

ния горных работ возрастает температура окружающего породного массива и снижается 

количество вскрывающих горных выработок, что приводит к невозможности подачи 

больших объемов воздуха и усилению влияния техногенных источников тепловыделе-

ния на формирование неблагоприятных микроклиматических условий в горных выра-

ботках. В результате температура воздуха в горных выработках повышается до сверх-

нормативных величин — согласно действующим Федеральным нормам и правилам 

«Правила безопасности при ведении горных работ …», температура воздуха не должна 

превышать +26 °С. Высокая температура воздуха отрицательно влияет на здоровье гор-

норабочих и затрудняет ведение горных работ из-за перегрева оборудования. 

Подземная разработка глубокозалегающих залежей полезных ископаемых пока-

зала необходимость решения задач нормализации теплового режима — имеются опыт-

ные данные по шахтам и рудникам СССР (шахты Донецкого угольного бассейна, руд-

ники Норильска, Кривого Рога), а также стран дальнего зарубежья (рудники ЮАР, Ка-

нады, Бразилии, Индии). Исследованием процессов формирования теплового режима и 

разработкой способов его регулирования на территории нашей страны занимались О.А. 

Кремнев, А.Н. Шербань, А.Ф. Воропаев, Ю.Д. Дядькин, С.Г. Гендлер, Ю.В. Шувалов, 

Г.Г. Андреев, Б.И. Медведев, Г.В. Дуганов, Ю.А. Цейтлин, В.Л. Черняк, В.Я. Журав-

ленко, Ш.И. Ониани, В.Г. Терещенко, В.Г. Шточес и другие. Среди зарубежных иссле-

дователей широко известны работы исследователей M.J. McPherson, K.L. Gibson, S.J. 

Bluhm, L. Mackay. Но ограниченные возможности вычислительной техники привели к 

развитию приближенных методов расчета теплового режима, имеющих узкую область 

применимости. Выбор способов и средств регулирования теплового режима чаще всего 

сводился к использованию балансовых энергетических соотношений без учета их взаи-

мовлияния и расчета их энергоэффективности. 

Практический опыт регулирования теплового режима показал, что реализация 

любых мероприятий по нормализации микроклиматических условий в горных выработ-

ках связана со значительными капитальными и эксплуатационными затратами. В совре-

менных рыночных условиях дополнительные расходы, связанные с внедрением систем 
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нормализации микроклиматических условий, приводят не только к снижению конкурен-

тоспособности предприятия, но и зачастую делают нецелесообразной отработку новых 

глубокозалегающих запасов полезных ископаемых. Таким образом, современные усло-

вия накладывают дополнительные требования к технико-экономическому обоснованию 

разрабатываемых технических решений. Эти решения, с одной стороны, должны обес-

печивать безопасные условия труда, а с другой — отличаться минимальными капиталь-

ными и эксплуатационными затратами. 

На сегодняшний день такие крупнейшие горнодобывающие предприятия, как ЗФ 

ПАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Беларуськалий», АК «МХК «ЕвроХим», ООО 

«УГМК-Холдинг», АО «СУБР», вовлекают в отработку глубокие залежи полезных ис-

копаемых (до 2 километров) с высокой температурой окружающего массива горных по-

род (до +50 °С). Для возможности ведения горных работ на такой глубине в безопасных 

условиях труда и с высокими технико-экономическими показателями работа, ориенти-

рованная на обоснование и разработку ресурсосберегающих систем управления тепло-

вого режима глубоких рудников, является актуальной. 

ʎʝʣʴ ʨʘʙʦʪʳ 

Разработка теоретических и технологических основ построения ресурсосберега-

ющих систем управления термодинамическими параметрами рудничной атмосферы, 

обеспечивающих безопасные условия труда в подземных рабочих зонах при ведении 

горных работ в условиях влияния мощных техногенных источников тепловыделения и 

высокой температуры породного массива. 

ʆʩʥʦʚʥʘʷ ʠʜʝʷ ʨʘʙʦʪʳ 

Совершенствование и разработка способов регулирования теплового режима, их 

оптимальное комплексирование по критерию минимальных энергетических затрат с уче-

том горнотехнических особенностей глубоких рудников на основе многовариантного 

численного моделирования термодинамических процессов в системе «рудничный воз-

дух – массив горных пород». 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʟʘʜʘʯʠ ʨʘʙʦʪ :r 

1. Выполнить экспериментальные исследования формирования микроклиматиче-

ских параметров воздуха в подземных рабочих зонах глубоких рудников различ-

ных типов. 
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2. Исследовать тип, мощность и характер тепловыделения техногенных источников 

в горных выработках глубоких рудников. 

3. Разработать математическую модель расчета тепло-, влаго- и воздухораспределе-

ния в сети горных выработках с учетом специфических особенностей формиро-

вания теплового режима глубоких рудников. 

4. Разработать ресурсосберегающие технические решения по нормализации микро-

климатических условий в главных воздухоподающих выработках и выработках 

околоствольных дворов. 

5. Исследовать эффективность рециркуляционного проветривания для управления 

микроклиматическими параметрами воздуха. 

6. Разработать математическую модель расчета теплообменных процессов в тепло-

обменных аппаратах систем кондиционирования рудничного воздуха, учитываю-

щую различные варианты движения хладоносителя и воздуха. 

7. Разработать ресурсосберегающие схемы кондиционирования воздуха на участках 

ведения горных работ для очистных и проходческих забоев. 

8. Обосновать систему нормирования микроклиматических условий и режимов ра-

боты горнорабочих, обеспечивающих безопасные условия труда по тепловому 

фактору. 

9. Разработать теоретические и технологические основы построения ресурсосбере-

гающих систем управления тепловым режимом глубоких рудников с учетом их 

индивидуальных особенностей по критерию минимальных затрат ресурсов. 

ʄʝʪʦʜʳ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ предусматривали комплексный подход к решению по-

ставленных задач и включали анализ и обобщение научного и практического опыта, 

натурные исследования воздухораспределения и термодинамических процессов в шахт-

ных и лабораторных условиях, статистическую обработку результатов экспериментов, 

математическое моделирование воздухо- и теплораспределения, анализ результатов чис-

ленных экспериментов, натурные исследования способов нормализации микроклимати-

ческих условий в горных выработках действующих шахт и рудников. 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʥʘʫʯʥʳʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ, ʚʳʥʦʩʠʤʳʝ ʥʘ ʟʘʱʠʪʫ: 

1. Синтезированная теплофизическая модель системы горных выработок и окружа-

ющего массива горных пород, включающая модели тепловыделений от техноген-

ных источников и модель конвективного тепломассопереноса в сети горных вы-

работок с учетом нестационарного сопряженного теплообмена воздуха с пород-

ным массивом и процессов влагообмена в рудничной атмосфере, позволяющая 
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рассчитывать микроклиматические параметры воздуха в горных выработках под-

земных рудников. 

2. Определение оптимальных параметров главных воздухоподающих выработок по 

критерию минимальных энергетических затрат и применение рециркуляцион-

ного проветривания с использованием тепловой ёмкости породного массива поз-

воляют обеспечить стабилизацию и улучшение микроклиматических условий в 

подготовительных и очистных горных выработках в переходном интервале глу-

бин. 

3. Математическая модель расчета рекуперативных теплообменных аппаратов, учи-

тывающая перекрестную, однонаправленную и противоположно направленную 

схемы движения теплоносителя и воздушной среды и фазовые переходы влаги, 

позволяет подбирать оптимальные компоновки и схемы обвязки шахтных тепло-

обменных аппаратов по критерию максимальной удельной теплопередачи. 

4. Технологические схемы нормализации микроклиматических условий в очистных 

и проходческих горных выработках, заключающиеся в отведении избыточных 

тепловыделений непосредственно на участках их формирования и локального 

кондиционирования воздуха в пределах рабочих зон, позволяют обеспечивать 

требуемые температуры воздуха при минимальной располагаемой холодильной 

мощности. 

5. Ресурсосберегающие системы регулирования теплового режима глубоких рудни-

ков разрабатываются на основе решения задачи оптимизации выбора мест и па-

раметров охлаждения воздуха и отведения избыточной теплоты по критерию ми-

нимального энергопотребления с применением комплексного параметра норми-

рования микроклиматических условий, учитывающего совместное влияние тем-

пературы, влагосодержания и скорости движения воздуха на охлаждающую спо-

собность рудничной атмосферы. 

ʅʘʫʯʥʘʷ ʥʦʚʠʟʥʘ: 

1. Разработаны феноменологические модели техногенных источников тепловыде-

ления и параметрическое обеспечение для современных горных машин, применя-

емых в глубоких шахтах и рудниках. 

2. Обоснованы технические решения по эффективному использованию поверхност-

ных систем кондиционирования воздуха с учетом глубины стволов, температуры 

окружающего породного массива и сезонных колебаний атмосферного воздуха. 
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3. Исследовано влияние сезонных колебаний атмосферного воздуха на эффектив-

ность применения теплоизоляции горных выработок с учетом естественной тем-

пературы массива горных пород. 

4. Разработан способ улучшения микроклиматических параметров воздуха в горных 

выработках на основе организации рециркуляционного проветривания участка и 

теплового взаимодействия между рудничным воздухом, массивом горных пород 

и источниками тепловыделения. 

5. Решена задача оптимизации мест установки и параметров воздухоохладителей в 

сети подготовительных и очистных горных выработок по критерию минимизации 

потребляемой холодильной мощности. 

6. Разработана модель теплообмена между воздушным потоком и элементом реку-

перативных теплообменных аппаратов, учитывающая пространственное распре-

деление термодинамических параметров сред, участвующих в теплообмене и теп-

ловыделения от фазовых переходов влаги. 

7. Разработана методика выбора оптимального сочетания горнотехнических и теп-

лотехнических мероприятий регулирования теплового режима в зависимости от 

температуры окружающего породного массива, типа горных выработок и их уда-

ленности от поверхности земли по тракту движения воздуха. 

ɼʦʩʪʦʚʝʨʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʥʳʭ ʧʦʣʦʞʝʥʠʡ, ʚʳʚʦʜʦʚ ʠ ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʡ подтвержда-

ется соответствием фундаментальным физическим законам, сопоставимостью результа-

тов аналитических, численных решений и натурных экспериментов, соответствием при-

веденных результатов данным, полученным другими авторами, значительным объемом 

наблюдений, выполненных в натурных условиях при проведении промышленных испы-

таний, положительными результатами реализации предложенных технических решений 

на рудниках ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «Беларуськалий». 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʨʘʙʦʪʳ 

Результаты, полученные в работе, позволяют использовать новую методологию 

при разработке и проектировании систем управления тепловым режимом, применение 

которой приводит к обеспечению безопасных условий труда по тепловому фактору в 

горных выработках глубоких рудников при минимальных капитальных и эксплуатаци-

онных затратах. 

В настоящее время многие результаты работы внедрены в промышленную экс-

плуатацию на горнодобывающих предприятиях, часть находится в процессе внедрения. 
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Разработанная подземная система кондиционирования воздуха КШР-350Н, предназна-

ченная для местного кондиционирования воздуха, в настоящее время находится в про-

мышленной эксплуатации в руднике «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский ни-

кель» при отработке запасов на глубине свыше 1300 метров. 

Разработанный горнотехнический способ нормализации микроклиматических 

условий в горных выработках на основе рециркуляционного проветривания применяется 

на рудниках ОАО «Беларуськалий» для снижения температуры воздуха и стабилизации 

температурно-влажностных параметров в капитальных, подготовительных и очистных 

выработках. Для нормализации микроклиматических условий в длинных очистных за-

боях при отработке наиболее глубокозалегающих запасов Старобинского месторожде-

ния разработана система кондиционирования воздуха СКВ-250 с отведением избыточ-

ных тепловыделений в исходящую вентиляционную струю, в настоящее время установка 

прошла опытно-промышленные испытания и находится в промышленной эксплуатации 

в руднике 4 РУ ОАО «Беларуськалий». 

На основании результатов исследований разработаны комплексные системы 

управления тепловым режимом шахт «Глубокая» и рудника «Таймырский» ЗФ ПАО 

«ГМК «Норильский никель» в качестве исходных данных для проектной документации 

на отработку глубоких залежей С-2, С-5, С-5л, С-6 и С-6л, С-3 и С-4 Октябрьского ме-

сторождения сульфидных медно-никелевых руд (глубина ведения горных работ до 2000 

метров); разработаны технические решения по обеспечению требуемых микроклимати-

ческих параметров в горных выработках для проектов строительства глубоких калийных 

рудников Петриковского ГОК ОАО «Беларуськалий» и Гремячинского ГОК ООО «Ев-

роХим-ВолгаКалий» (глубина ведения горных работ до 1200 метров). Разработанные 

технические решения включены в проектную документацию. 

Разработанная система нормирования микроклиматических условий в горных вы-

работках с организационными мероприятиями по безопасному ведению горных работ в 

условиях теплового режима вошла в состав действующих методик по расчету количества 

воздуха и организации проветривания горнодобывающих предприятий ОАО «Беларусь-

калий», ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». 

На основании результатов исследований разработан программный модуль «Теп-

лофизика», интегрированный в аналитический комплекс «АэроСеть», предназначенный 

для прогнозирования теплового режима глубоких рудников и имитационного моделиро-

вания работы шахтных систем кондиционирования воздуха. Аналитический комплекс 

«АэроСеть» используется в проектных институтах ОАО «Институт «Уралгипроруда», 
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ОАО «Галургия», ООО «Институт «Гипроникель», ООО «ТОМС-Проект», ООО «СПб-

Гипрошахт», ООО «Забайкалзолотопроект». 

ʉʚʷʟʴ ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʢʨʫʧʥʳʤʠ ʥʘʫʯʥʳʤʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘʤʠ ʠ ʪʝʤʘʤʠ 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с государственными планами 

научных исследований ГИ УрО РАН, проводившихся в период 2008-2019 гг., по темам 

«Проблемы энергосбережения при нормализации состава и теплофизических парамет-

ров атмосферы подземных пространств» (№ 01.200.106715) и «Моделирование и управ-

ление параметрами аэротермодинамических процессов при освоении месторождений 

минерального сырья» (№ 01.201.350099), а также с тематикой хоздоговорных работ с 

горными предприятиями ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Беларуськалий», 

АК «МХК «ЕвроХим» и проектными институтами ООО «Институт Гипроникель», АО 

«Галургия». 

С 2012 г. по 2016 г. исследования по теме диссертации были поддержаны и ча-

стично финансировались Президиумом УрО РАН (проект ориентированных фундамен-

тальных исследований № 12-5-1-014-АРКТИКА «Разработка комплексной ресурсосбе-

регающей системы нормализации микроклиматических параметров атмосферы шахт и 

рудников в условиях криолитозоны», проект № 12-С-5-1019 «Разработка математиче-

ских методов моделирования нестационарных аэрологических и теплогазодинамических 

процессов, протекающих в рудничных вентиляционных сетях в условиях вечной мерз-

лоты»), Российским фондом фундаментальных исследований (проекты № 13-05-96013 

«Разработка комплексной технологии повышения энергоэффективности, обеспечения 

ресурсосбережения и промышленной безопасности в горнодобывающей промышленно-

сти» и проект № 15-05-04552 «Исследование влияния фазовых переходов атмосферной 

влаги на формирование комфортных условий ведения горных работ») и Советом по гран-

там Президента Российской Федерации (проект № МД-7047.2015.5 «Разработка иннова-

ционной ресурсосберегающей системы мониторинга и управления вентиляцией горных 

предприятий, обеспечивающей безопасную и высокопроизводительную добычу полез-

ных ископаемых в сложных горнотехнических условиях»). 

ɸʧʨʦʙʘʮʠʷ ʨʘʙʦʪʳ 

Научные положения и основные результаты исследований докладывались и об-

суждались на ежегодных научных сессиях ГИ УрО РАН (Пермь, 2011-2018 гг.), на меж-

дународном научном симпозиуме «Неделя горняка» (Москва, МГГУ, 2012-2015, 2019 

гг.), на международной научно-практической конференции «Аэрология и безопасность 
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горных предприятий» (Санкт-Петербург, НМСУ «Горный», 2012 г.), на II  и II I Всерос-

сийской научно-практической конференции «Геомеханические и геотехнологические 

проблемы эффективного освоения месторождений твердых полезных ископаемых север-

ных и северо-восточных регионов России» (г. Якутск, ИГДС СО РАН, 2013, 2015 и 2017 

гг.), на II  и III  международной научно-практической конференции «Промышленная без-

опасность предприятия минерально-сырьевого комплекса в XXI  веке (Санкт-Петербург, 

НМСУ «Горный», 2014 и 2016 гг.), на Всероссийском молодежном форуме «Нефтегазо-

вое и горное дело» (Пермь, ПНИПУ, 2011 и 2012 гг.), на Всероссийской научно-практи-

ческой конференции «Развитие Арктики и приполярных регионов» (г. Екатеринбург, 

УрФУ имени Б.Н. Ельцина, 2014 г.), на V Международной научно-практической конфе-

ренции «Инновационные направления в проектировании горнодобывающих предприя-

тий» (Санкт-Петербург, НМСУ «Горный», 2014), на 42-ой международной летней школе 

«Advanced Problems in Mechanics 2014» (г. Санкт-Петербург, СГПУ, 2014 г.), на I Меж-

дународной научно-практической конференции «Горная электромеханика — 2014» (г. 

Пермь, ПНИПУ, 2014 г.), на II  Международной научно-практической конференции 

«Горная и нефтяная электромеханика — 2015» (г. Пермь, ПНИПУ, 2015 г.), на IX  Все-

российской молодежной научно-практической конференции «Проблемы недропользова-

ния» (г. Екатеринбург, ИГД УрО РАН, 2015 г.), на Всероссийской научной конференции 

для студентов, аспирантов и молодых ученых с элементами научной школы «Горняцкая 

смена — 2015» (г. Новосибирск, ИГД СО РАН, 2015 г.), на Международной научно-прак-

тической конференции, посвященной 110-летию горного факультета «Горное дело в 

XXI -веке: технологии, наука, образование» (г. Санкт- Петербург, НМСУ «Горный», 2015 

г.), на научно-технических советах рудников ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», ин-

ститута ООО «Гипроникель», проектного института АО «Галургия», руднике Гремячин-

ского ГОК и управлении ООО «ЕвроХим», рудниках и управлении ОАО «Беларуська-

лий» в 2011-2018 годах.  

ʃʠʯʥʳʡ ʚʢʣʘʜ ʘʚʪʦʨʘ 

При непосредственном участии автора проведена постановка задач, разработка 

математических моделей, экспериментальные исследования в шахтных условиях, анализ 

и обработка полученных данных, теоретические исследования и создание программных 

продуктов, выполнение расчетов и проведение численных экспериментов, разработка 

технологий и технических средств и их практическая реализация, сформулированы ос-

новные научные положения и выводы. 
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ʇʫʙʣʠʢʘʮʠʠ 

По теме диссертации опубликованы 43 научные работы, в том числе 22 в изда-

ниях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

утвержденных ВАК Минобрнауки РФ, из них 8 в журналах, входящих в международные 

базы данных Scopus и Web of Science. 

Получены 3 патента на изобретения и 1 свидетельство об официальной регистра-

ции программы для ЭВМ. 

ʆʙʲʝʤ ʨʘʙʦʪʳ 

Диссертационная работа состоит из введения, семи глав и заключения. Работа из-

ложена на 247 страницах машинописного текста, содержит 72 рисунка и 51 таблицу. 

Список использованных источников состоит из 231 наименования, в том числе 43 зару-

бежных. 

ʆʉʅʆɺʅʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ʈɸɹʆʊʓ 

I  ʥʘʫʯʥʦʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ 

ʉʠʥʪʝʟʠʨʦʚʘʥʥʘʷ ʪʝʧʣʦʬʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʤʦʜʝʣʴ ʩʠʩʪʝʤʳ ʛʦʨʥʳʭ ʚʳʨʘʙʦʪʦʢ ʠ 

ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʛʦ ʤʘʩʩʠʚʘ ʛʦʨʥʳʭ ʧʦʨʦʜ, ʚʢʣʶʯʘʶʱʘʷ ʤʦʜʝʣʠ ʪʝʧʣʦʚʳʜʝʣʝʥʠʡ ʦʪ ʪʝʭ-

ʥʦʛʝʥʥʳʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ ʠ ʤʦʜʝʣʴ ʢʦʥʚʝʢʪʠʚʥʦʛʦ ʪʝʧʣʦʤʘʩʩʦʧʝʨʝʥʦʩʘ ʚ ʩʝʪʠ ʛʦʨʥʳʭ 

ʚʳʨʘʙʦʪʦʢ ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʥʝʩʪʘʮʠʦʥʘʨʥʦʛʦ ʩʦʧʨʷʞʝʥʥʦʛʦ ʪʝʧʣʦʦʙʤʝʥʘ ʚʦʟʜʫʭʘ ʩ ʧʦʨʦʜ-

ʥr ʤ ʤʘʩʩʠʚʦʤ ʠ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʚʣʘʛʦʦʙʤʝʥʘ ʚ ʨʫʜʥʠʯʥʦʡ ʘʪʤʦʩʬʝʨʝ, ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʘʷ ʨʘʩ-

ʩʯʠʪʳʚʘʪʴ ʤʠʢʨʦʢʣʠʤʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʧʘʨʘʤʝʪʨʳ ʚʦʟʜʫʭʘ ʚ ʛʦʨʥʳʭ ʚʳʨʘʙʦʪʢʘʭ ʧʦʜʟʝʤ-

ʥʳʭ ʨʫʜʥʠʢʦʚ. 

Исследование способов регулирования теплового режима требует математиче-

ского моделирования процессов формирования микроклиматических параметров воз-

духа в горных выработках глубоких рудников. Для определения факторов, влияющих на 

тепловой режим горных выработок, и их учета при разработке математических моделей, 

а также параметрического обеспечения дальнейших расчетов, выполнены обширные экс-

периментальные исследования процессов формирования теплового режима в глубоких 

рудниках. Экспериментальные исследования выполнены на глубоких медно-никелевых 

рудниках Талнахского и Октябрьского месторождений в Норильском промышленном 

районе (глубина ведения горных работ до 2100 метров) и калийных рудниках Старобин-

ского месторождения в Республике Беларусь (глубина ведения горных работ до 900 мет-

ров). 
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Выполненные измерения позволили установить общую закономерность форми-

рования теплового режима глубоких рудников различного типа, общий вид которой 

представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Закономерность формирования микроклиматических условий в горных 

выработках глубоких рудников 

Как видно из приведенного на рисунке 1 графика начальные параметры воздуха, 

подаваемого на проветривание, определяются климатическими условиями на поверхно-

сти и зависят от региона, времени года и суток. При наличии системы воздухоподготовки 

на поверхности параметры воздуха претерпевают изменения и именно они определяют 

параметры воздуха на начальном участке ствола вблизи устья. В дальнейшем при опус-

кании воздуха по стволу происходит его заметный нагрев из-за гидростатического сжа-

тия с градиентом 0,00667…0,00769 °С/м, который варьируется в зависимости от интен-

сивности фазовых переходов влаги, что может приводить даже к снижению градиента до 

0,00455 °С/м. При дальнейшем движении по главным воздухоподающим выработкам 

воздух в процессе теплообмена с окружающими горными породами принимает есте-

ственную температуру массива горных пород, зависящую от геотермии участка. Непо-

средственно в рабочих зонах количество подаваемого воздуха снижается из-за его рас-

пределения по большому количеству горных выработок, а интенсивность тепловыделе-

ния от техногенных источников растёт — именно в местах ведения горных работ сосре-

доточено набольшее количество горных машин и механизмов. В силу этого наиболее 
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неблагоприятные микроклиматические условия формируются непосредственно в подго-

товительных и очистных горных выработках, в которых и были проведены детальные 

экспериментальные исследования формируемых вентиляционного и теплового режимов, 

а также выполнены измерения параметров тепловыделения от техногенных источников. 

На рисунке 2 представлены термограммы, иллюстрирующие интенсивный нагрев воз-

духа в подготовительных и очистных выработках. 

 

Рисунок 2 — Термограммы в очистных и подготовительных выработках 

При дальнейшем движении воздуха по вентиляционным выработкам его темпе-

ратура вновь снижается и приближается к температуре окружающего породного мас-

сива. 

По результатам экспериментальных исследований установлены следующие фак-

торы формирования теплового режима, учет которых необходим при математическом 

моделировании процессов формирования теплового режима глубоких рудников: 

— гидростатическое сжатие/разрежение воздуха при движении по вертикальным и 

наклонным горным выработкам; 

— теплообмен воздуха с окружающим массивом горных пород; 

— тепловыделения от фазовых переходов влаги; 

— тепловыделения от техногенных источников тепловыделения (горные машины с 

двигателями внутреннего сгорания, электрическими приводами и твердеющие за-

кладочные массивы). 

С учетом этих факторов разработана численная математическая модель расчета 

распределения температуры и влажности воздуха в сети горных выработок произволь-

ной топологии. Расчет производится на основе модели идеального вытеснения с учетом 

известного воздухораспределения в вентиляционной сети. В рамках модели идеального 

вытеснения каждая j-ая ветвь дискретизируется на расчетные ячейки Ўὒ, длина которых 

определяется 
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 Ўὒ ὺϽЎὸȟ (1.1) 

где ὺ — скорость движения воздуха в ветви, м/с; Ўὸ — заданный для моделиро-

вания шаг по времени, с. 

Расчет распределения температуры в выработках осуществляется по выражению 

 

Ὕ Ὕ
ὡ ϽЎὸ

ὧϽ” ϽὛϽЎὼ

ϽὝȟ †ȟȟ ϽὊ ϽЎὸ

ὧϽ” ϽὛ

ὫϽЎὼ ϽίὭὲ

ὧ
Ὑ
ὓ

ȟ 

(1.2) 

где Ὕ  — температура воздуха в i-ой ячейке j-ой ветви в рассчитываемый мо-

мент времени, °С; ὡ  — количество теплоты, выделяющееся от техногенных источни-

ков в i-ой ячейке j-ой ветви в момент времени t, Вт; ὧ — теплоёмкость воздуха, 

Дж/кг·°С;  — коэффициент теплоотдачи на границе «воздух — массив», Вт/м2; †ȟȟ — 

температура массива горных пород на границе «воздух — массив» на участке i-ой ячейки 

j-ой ветви, °С; Ὂ  — площадь контакта i-ой ячейки j-ой ветви с массивом горных пород, 

м2. В правой части выражения (1.2) первое слагаемое учитывает трансляционный пере-

нос параметров воздуха из одной расчетной ячейки в другую, второе слагаемое учиты-

вает влияние техногенных источников тепловыделения, третье — влияние теплообмена 

воздуха с окружающим породным массивом, а четвертое — гидростатический 

нагрев/охлаждение воздуха при его движении по вертикальным или наклонным горным 

выработкам. 

Для расчета влияния техногенных источников тепловыделения на температуру 

воздуха в выработке на основе обширных экспериментальных исследований разрабо-

таны феноменологические модели техногенных источников тепловыделения горных ма-

шин с двигателями внутреннего сгорания, комбайнов и конвейерных линий с электриче-

скими приводами. Феноменологические модели связывают номинальные мощности дви-

гателей машин с эффективным тепловыделением от них в рудничную атмосферу. В таб-

лице 1 представлены полученные расчетные формулы и диапазоны измеренных коэффи-

циентов интенсивности тепловыделения. 

Таблица 1 — Установленные зависимости мощности тепловыделения от типа машин 

Тип машины Мощность тепловыделения 
Коэффициент ин-

тенсивности ὑ 



- 15 - 

 

Самоходная с двигате-

лем внутреннего сгора-

ния 

ὡ̅ ̃̒ ὑ̅ ̃̒

ὖ̑ ὅ̓ ρπππ

σφππ
 0,16…0,33 

Узкозахватный комбайн 

с электродвигателем 
ὡ̐ ̑̉̃̏̅ὕ̞ ̌

ρππ–

–
Ͻὔ̞  ̌ 0,08…0,11 

Конвейерная линия ὡ̌ ̆̎̓ ὑ̜̞ ̌

–

ρππ
Ͻ
ὔ̞ ̌

ὒ
 0,05…0,08 

В выражении (1.2) температура массива горных пород на стенке выработки †ȟȟ 

является переменной из-за процесса теплообмена между воздухом и породным масси-

вом. Для ее расчета разработана модель сопряженного теплообмена воздушной среды с 

породным массивом. Окружающий расчетную ячейку массив горных пород моделиру-

ется полым цилиндром. Внутренний радиус цилиндра ὶ равен радиусу горной выра-

ботки. Внешний радиус цилиндра Ὑ равен радиусу теплового влияния — расстоянию, 

где температура все время моделирования остается равной естественной температуре 

непотревоженного массива. Тепловой поток в породном массиве определяется на осно-

вании закона теплопроводности Фурье. Математически задача теплообмена примени-

тельно к отдельной расчетной ячейке моделируется плоской с одной радиальной коор-

динатой ὶ. Учет изменения температуры массива вдоль выработки обеспечивается сов-

местным решением задачи для всех расчетных ячеек всех ветвей модели. Расчет распре-

деления теплоты в модели массива в каждой отдельной ячейке осуществляется на основе 

метода конечных объемов. Для этого массив дискретизируется по радиальной коорди-

нате с заданным шагом Ўὶ. Система решаемых уравнений для расчета распределения 

температуры в окружающем ячейку массиве горных пород имеет следующий вид 

 

ὧ Ͻ” ϽЎὠȟϽ†ȟȟ †ȟȟ

‗
†ȟȟ † ȟȟ

Ўὶȟ
ϽὛȟȟϽЎὸ

‗
† ȟȟ †ȟȟ

Ўὶ ȟ
Ὓ ȟȟЎὸȢ 

(1.3) 

Для учета наличия горной крепи или покрытия, нанесенного на контур выра-

ботки, с теплофизическими свойствами, отличными от теплофизических свойств мас-

сива используется эффективный коэффициент теплоотдачи, который определяется по 

формуле 

 
Ͻ‗

‗ Ὤ
ȟ (1.4) 
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где  — коэффициент теплоотдачи на границе «воздух — крепь», Вт/м2Ö°С; ‗ — 

коэффициент теплопроводности материала крепи или покрытия, Вт/мÖ°С; Ὤ — толщина 

крепи или покрытия, м. 

Для расчета распределения влажности воздуха в сети горных выработок в рамках 

модели идеального вытеснения используется следующее выражение 

 ὃὌ ὃὌ ὯϽὛ Ͻρ
ὙὌ

ρππ
Ͻὖ Ὕ Ͻ

Ўὸ

Ўὠ
ȟ (1.5) 

где ὃὌ  — абсолютная влажность воздуха до испарения влаги на i-ом участке, 

кг/кг; ὃὌ — абсолютная влажность воздуха после испарения влаги на i-ом участке, 

кг/кг; Ὧ — удельный коэффициент влаговыделения, который учитывает эффективную 

поверхность испарения и изменение скорости испарения от начальной влажности воз-

духа; ὙὌ — относительная влажность воздуха на i-ом участке до испарения, %; Ўὠ — 

выделенный элементарный объем воздуха, м3; ὗ — расход воздуха в выработке, м3/с. 

Для вычисления количества конденсируемой влаги для каждой расчетной ячейки 

численным методом секущих решается следующее неявное уравнение 

 ὙὌὃὌ ЎὃὌȟὝ
ЎὃὌϽὒ

” Ͻὧ
πȟ (1.6) 

где  ὙὌὃὌȟὝ — функция вычисления относительной влажности; ὃὌ — нескор-

ректированная абсолютная влажность воздуха, кг/кг; ЎὃὌ — искомое количество кон-

денсационной влаги, кг/кг; Ὕ — нескорректированная температура воздуха, °С; ὒ  

— скрытая теплота испарения воды, Дж/кг. 

Если в результате решения уравнения (7) получается, что часть влаги в объеме 

воздуха расчетной ячейки конденсируется, то производится корректировка значений 

температуры за счет скрытой теплоты фазовых переходов по следующей формуле 

 Ὕᶻ Ὕ
ЎὃὌϽὒ

” Ͻὧ
Ȣ (1.7) 

В узлах модели для расчета принята модель идеального смешивания, в рамках 

которой расчет температуры и влажности воздуха в узле производится по выражению 

 

Ὕ
В ὝϽὗᶰ

В ὗᶰ
ȟ

ὃὌ
В ὃὌϽὗᶰ

В ὗᶰ
ȟ

 (1.8) 

где ὗ  — расход, втекающий в k-ый узел из j-ой ветви, м3/с. 

Разработанная модель реализована программно и позволяет производить расчет 

теплораспределения в сети горных выработок с учетом фазовых переходов влаги. 
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В завершении выполнена верификация разработанных математических моделей 

путем сопоставления расчетных графиков измерения температурно-влажностных пара-

метров воздуха в глубоких стволах рудника «Октябрьский» и шахты «Скалистая» ЗФ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» с данными экспериментальных измерений. На ри-

сунке 3 представлены расчетные графики температур и измеренные значения.  

˟̆
̍̐
̆̑
́̓
̔̑
 ́̃̏
̈̅
̖̔

,́ Ј˞
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1 ɀ ˏ ˞˞ -1 ̙ ̖̜́̓  Ⱥ˞̠̋́̌̉̒̓́Ȼ
2 ɀ ̠ -˞1 ̑ ̔̅̎̉ ̋́ Ⱥ̨̠̝̋̓̂̑̒̋̉̊Ȼ
3 ɀ ̠ -˞3 ̑ ̔̅̎̉ ̋́ Ⱥ̨̠̝̋̓̂̑̒̋̉̊Ȼ

1 

2
3

˚́ ̐̑́̃̌̆̎̉  ̆̓̒ ̑̔̉

 

Рисунок 3 — Расчетные графики изменения температуры воздуха и измеренные значе-

ния в воздухоподающих стволах шахты «Скалистая» и рудника «Октябрьский» 

Согласно приведенным данным наблюдается хорошее совпадение расчетных и 

экспериментальных кривых. 

Разработанные синтезированные математические модели тепло- и воздухораспре-

деления в сети горных выработок, нестационарного сопряженного теплообмена воздуха 

с породным массивом, фазовых переходов влаги в рудничной атмосфере и тепловыделе-

ний от техногенных источников, обеспечивающие построение многофакторных тепло-

вых моделей глубоких шахт и рудников, позволяют исследовать и разрабатывать спо-

собы регулирования теплового режима. 

II  ʥʘʫʯʥʦʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ 

ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʭ ʧʘʨʘʤʝʪʨʦʚ ʛʣʘʚʥʳʭ ʚʦʟʜʫʭʦʧʦʜʘʶʱʠʭ ʚʳʨʘʙʦʪʦʢ 

ʧʦ ʢʨʠʪʝʨʠʶ ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʳʭ ʵʥʝʨʛʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʟʘʪʨʘʪ ʠ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʨʝʮʠʨʢʫʣʷʮʠʦʥ-

ʥʦʛʦ ʧʨʦʚʝʪʨʠʚʘʥʠʷ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʪʝʧʣʦʚʦʡ ʸʤʢʦʩʪʠ ʧʦʨʦʜʥʦʛʦ ʤʘʩʩʠʚʘ ʧʦʟʚʦ-

ʣʷʶʪ ʦʙʝʩʧʝʯʠʪʴ ʩʪʘʙʠʣʠʟʘʮʠʶ ʠ ʫʣʫʯʰʝʥʠʝ ʤʠʢʨʦʢʣʠʤʘʪʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʚ ʧʦʜ-

ʛʦʪʦʚʠʪʝʣʴʥʳʭ ʠ ʦʯʠʩʪʥʳʭ ʛʦʨʥʳʭ ʚʳʨʘʙʦʪʢʘʭ ʚ ʧʝʨʝʭʦʜʥʦʤ ʠʥʪʝʨʚʘʣʝ ʛʣʫʙʠʥ. 
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Разработка ресурсосберегающих систем нормализации микроклиматических 

условий на первом этапе требует обеспечения минимальных теплопритоков в руднич-

ный воздух при его движении от поверхности до подземных рабочих зон. 

В работе выполнено решение задачи поиска оптимального радиуса воздухопода-

ющих выработок, обеспечивающего минимальные суммарные затраты на поддержание 

расхода и тепловые потери в окружающий породный массив, при фиксированном пода-

ваемом расходе воздуха и теплофизических параметрах задачи. Задача поиска оптималь-

ного радиуса заключается в минимизации следующего функционала, равного сумме теп-

ловых и аэродинамических потерь 

 Ὑ ὶϽὗ ὗϽὧϽ”ϽЎὝὶȟὸ ᴼάὭὲȟ (2.1) 

где ὔ — общее число главных выработок, используемых для подачи воздуха от 

околоствольного двора до подземных рабочих зон горизонтов;  Ὑ — аэродинамическое 

сопротивление выработки, кмюрг; ὶ — радиус выработки, являющийся оптимизируе-

мым параметром, м; ὗ — расход воздуха в выработке, подаваемый по выработкам, м3/с; 

ὧ — удельная массовая теплоемкость воздуха, Дж/°С·кг; ” — плотность воздуха, кг/м3; 

ЎὝ — разница температур между начальной температурой воздуха, поступающей на 

проветривание горизонта, и конечной, поступающей на проветривание подземных рабо-

чих зон, °С. Установлено, что с возрастанием подаваемого расхода воздуха увеличива-

ется значение оптимального радиуса выработки, значение скорости движения воздуха 

при этом тоже возрастает. В общем случае оптимальные параметры выработки опреде-

ляются индивидуально с учетом расхода воздуха, подаваемого по выработкам, и тепло-

физических параметрам задачи. 

В работе выполнены исследования по целесообразности использования теплоизо-

ляционных крепей и оптимальной толщине их нанесения, обеспечивающей минималь-

ный нагрев воздушной струи при одинаковом объеме крепления. В результате исследо-

ваний доказано, что при малых длинах выработки (до 1500 метров) наиболее целесооб-

разным является убывающий характер нанесения крепи, в таком случае на участках с 

наибольшим температурным напором между воздухом и породами обеспечивается мак-

симальная теплоизоляция. При больших длинах выработки (свыше 1500 метров) наибо-

лее целесообразным является нанесение крепи с толщиной, возрастающей по длине, по-

скольку на начальных участках длины выработки образуется приконтурная зона охла-

жденных пород, позволяющая обеспечивать подачу ненагретого воздуха до теплоизоли-

рованных участков, в которых, в свою очередь, нагрев воздушной струи становится ме-

нее интенсивным. 
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В работе выполнено обоснование применения рециркуляционного проветривания 

в качестве горнотехнического мероприятия регулирования теплового режима. Идея спо-

соба состоит в том, что в исходящей вентиляционной струе избыточные тепловыделения 

от техногенных источников отводятся в окружающий породный массив, а рециркуляци-

онное проветривание позволяет локально увеличить количество воздуха, подаваемое для 

ассимиляции теплопритоков от источников непосредственно в рабочих зонах. На ри-

сунке 4 приведена схема, поясняющая механизм работы рециркуляционного проветри-

вания как способа снижения температуры воздуха. 
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Рисунок 4 — Механизм снижения температуры воздуха за счет рециркуляции 

Для оценки целесообразности применения рециркуляционного проветривания 

необходимо, чтобы результирующая температура после применения рециркуляционного 

проветривания с максимальным коэффициентом рециркуляции, была равна или меньше 

требуемой температуры воздуха. Математически это условие эквивалентно выполнению 

следующего неравенства  

 Ὕ Ὕ
ρ ὑ Ͻὡ

ὧϽ”Ͻὗ
ȟ (2.2) 

где Ὕ — требуемая температура воздуха на участке после источника тепловыде-

ления, определяется согласно требованиям нормативных документов, °С; ὑ  — мак-



- 20 - 

 

симально допустимый коэффициент рециркуляции, может определяться по ограниче-

ниям нормативного характера, а также по факторам газовыделения, пыли и максималь-

ной скорости движения воздуха. 

При выполнении неравенства (2.2) коэффициент рециркуляции рассчитывается 

по тепловому фактору по следующей формуле 

 ὑ ρ
ὧϽ”Ͻὗ ϽὝ Ὕ

ὡ
Ȣ (2.3) 

Необходимым условием эффективного снижения температуры на основе рецир-

куляционного проветривания является выравнивание температур исходящей струи воз-

духа до температуры массива горных пород. Из этого условия удаленность рециркуля-

ционной сбойки определяется по формуле 

 ὒ
ὧϽ”Ͻὗ

ὖϽὯ
ÌÎ
Ὕ Ὕ

ЎὝ
ȟ (2.4) 

где ὗ ɂ расход воздуха в выработке, м3/с; ὖ — периметр выработки, м; Ὧ — ко-

эффициент нестационарного теплообмена между воздухом и массивом горных пород в 

вентиляционном штреке; ЎὝ — характерная разница температур воздуха и массива. 

Способ рециркуляционного проветривания испытан для снижения температуры 

воздуха в длинных очистных забоях на панели № 2 Восточного направления горизонта -

440 м рудника 4 РУ ОАО «Беларуськалий», результаты представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 — Результаты испытаний рециркуляционного проветривания для снижения 

температуры в лаве № 2с-3 рудника 4 РУ ОАО «Беларуськалий» 
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На основании проведенных исследований доказано, что применение систем ча-

стичного повторного использования воздуха позволяет улучшить микроклиматические 

условия за счёт уменьшения нагрева воздушной струи из-за увеличения общего расхода 

воздуха, ассимилирующего тепловыделения от энергопоезда лавы. Однако эффектив-

ность использования рециркуляции ограничена переходным интервалом глубин, когда 

естественная температура окружающего породного массива не превышает +26 °С, и ис-

ходящая струя воздуха полностью успевает охладиться до температуры непотревожен-

ного массива, что благоприятствует её повторному использованию. 

III  ʥʘʫʯʥʦʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ 

ʄʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʘʷ ʤʦʜʝʣʴ ʨʘʩʯʝʪʘ ʨʝʢʫʧʝʨʘʪʠʚʥʳʭ ʪʝʧʣʦʦʙʤʝʥʥʳʭ ʘʧʧʘʨʘ-

ʪʦʚ, ʫʯʠʪʳʚʘʶʱʘʷ ʧʝʨʝʢʨʝʩʪʥʫʶ, ʦʜʥʦʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʫʶ ʠ ʧʨʦʪʠʚʦʧʦʣʦʞʥʦ ʥʘʧʨʘʚ-

ʣʝʥʥʫʶ ʩʭʝʤʳ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʪʝʧʣʦʥʦʩʠʪʝʣʷ ʠ ʚʦʟʜʫʰʥʦʡ ʩʨʝʜʳ ʠ ʬʘʟʦʚʳʝ ʧʝʨʝʭʦʜʳ 

ʚʣʘʛʠ, ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʧʦʜʙʠʨʘʪʴ ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʦʥʦʚʢʠ ʠ ʩʭʝʤʳ ʦʙʚʷʟʢʠ ʰʘʭʪʥʳʭ 

ʪʝʧʣʦʦʙʤʝʥʥʳʭ ʘʧʧʘʨʘʪʦʚ ʧʦ ʢʨʠʪʝʨʠʶ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʫʜʝʣʴʥʦʡ ʪʝʧʣʦʧʝʨʝʜʘʯʠ. 

В подземных системах кондиционирования для охлаждения воздушной среды в 

воздухоохладителях или ее нагревания при отведении избыточных тепловыделений в 

подземных градирнях повсеместно используются поверхностные теплообменные аппа-

раты. При этом разработку теплообменных аппаратов как элементов системы кондицио-

нирования требуется проводить индивидуально, в зависимости от имеющихся условий и 

требуемых технических параметров. Для этой цели на начальном этапе проектирования 

используется математическое моделирование теплообмена между воздухом и теплоно-

сителем при различных вариантах компоновки теплообменных аппаратов. Для этого в 

работе разработана модель расчета теплообмена в рекуперативных теплообменных ап-

паратах для всех возможных вариантов течения воздуха и теплоносителя: перекрестного, 

однонаправленного и противоположно направленного. 

Решение для случая перекрестного течения воздуха и теплоносителя имеет вид 

 Ὕ ὼ Ὕ Ὕ Ὕ ϽὩ Ͻȟ (3.1) 

в котором введен следующий параметр 

 ὃ
ρ ὅ

ὒ
Ͻ
ὧϽή

ὧϽή
ȟ (3.2) 

где Ὢ — сечение трубки течения воды, м2; Ўὼ — длина трубки в пределах одного 

расчетного объема воздуха, м; ”  — плотность воды, кг/м3; ὧ — удельная теплоёмкость 

воды, Дж/кгÖºС; Ὕ  — начальная температура воды, ºС. 
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Для случая однонаправленного течения воздуха и теплоносителя решение имеет 

следующий вид 

 

 

ừ
Ử
Ử
Ừ

Ử
Ử
ứ
Ὕ ‟ Ὕ ϽὩ

Ὕ

ρ
ὃ
ὃ

Ὕ

ρ
ὃ
ὃ

Ͻρ Ὡ Ͻ

Ὕ ‟ Ὕ ϽὩ
Ὕ

ρ
ὃ
ὃ

Ὕ

ρ
ὃ
ὃ

Ͻρ Ὡ Ͻ

Ȣ (3.3) 

А для случая противоположно направленного течения воздуха и теплоносителя 

решение получено в виде 

 
Ὕ ‟

ϽὝ Ὕ

 ρ

Ὕ Ὕ

 ρ
ϽὩ Ͻ

Ὕ ‟
ϽὝ Ὕ

 ρ

ϽὝ Ὕ

 ρ
ϽὩ Ͻ

ȟ (3.4) 

в котором введен безразмерный параметр 

 
ὃ ϽὩ

ὃ ϽὩ
Ȣ (3.5) 

Расчет охлаждения воздуха производится по аналогичным зависимостям, но в вы-

ражение теплового потока добавляется дополнительное слагаемое, учитывающее скры-

тую теплоту фазового перехода при конденсации влаги из охлаждаемого воздушного по-

тока 

 Ὦ
Ўὠ

ЎὊ
ϽὶϽ
Ὠὅ

ὨὝ
Ͻ
ὨὝ

Ὠὸ
ȟ (3.6) 

где ὶ — удельная теплота парообразования, Дж/кг; ὅ  — концентрация насыщен-

ного пара, кг/м3; Ὕ — температура воздуха, °С; Ўὠ — выделенный объем воздуха, м3; ЎὊ 

— поверхность теплообмена, м2. 

Для параметрического обеспечения математической модели разработан экспери-

ментальный стенд с теплообменными спиральными трубками, пригодными для приме-

нения в шахтных теплообменных аппаратах. На стенде проведены экспериментальные 

исследования тепловых, аэродинамических и гидравлических характеристик теплооб-

менных трубок. На рисунке 6 приведены тепловые характеристики испытанного тепло-

обменного блока. В результате эксперимента также получена экспериментальная зави-

симость коэффициента теплообмена от скоростей движения теплоносителя и воздуха. 

Полученные результаты исследований позволили разработать новый теплообмен-

ный аппарат для условий горных выработок рудника, удовлетворяющий следующему 

набору требований: малые габариты (для размещения в горных выработках горизонта 
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ведения очистных работ), мобильность (для возможности перемещения за интенсивно 

движущимся фронтом горных работ), устойчивость к агрессивной среде (рудничный воз-

дух содержит соединения серы и аммиака). 
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Рисунок 6 — Экспериментальные тепловые характеристики теплообменного блока 

На первом этапе разработки теплообменного аппарата решена задача оптимиза-

ции компоновки теплообменных модулей и их гидравлической обвязки. Установлено, 

что при заданном соотношении расходов воздуха и охлаждающей жидкости разные 

направления их подачи дают более интенсивный теплообмен для сухого и влажного воз-

духа. Для воздуха средней влажности наблюдается обратный эффект, вызванный тем, 

что выпадение влаги с выделением теплоты при разнонаправленном движении воздуха 

и хладоносителя наступает раньше, чем при сонаправленном. Разделение подачи хладо-

носителя в начало и центр охлаждающей системы также улучшает теплообмен только 

для воздуха средней влажности по той же причине — более позднего наступления про-

цесса конденсации влаги при более медленном движении жидкости.  

В общем случае оптимальная конфигурация подключения теплообменных моду-

лей произвольного типа должна определяться на основании предварительных расчётов в 

соответствии с разработанной моделью теплообмена. 

В результате исследований разработан воздухоохладитель подземной системы 

кондиционирования воздуха КШР-350Н, представляющий собой рекуперативный тепло-
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обменный аппарат с сочетанием перекрестного и противоточного движения хладоноси-

теля и воздуха. Общий вид разработанного теплообменного аппарата приведен на ри-

сунке 7.  

 

Рисунок 7 — Разработанный шахтный теплообменный аппарат 

В предложенной конструкции оригинальным решением является применение 

гофрированных стальных труб малого радиуса навивки, образующих отдельную секцию 

теплообменного устройства. Секции образуют блочную конструкцию теплообменного 

аппарата, что обеспечивает отличительную многовариантность схем подключения сек-

ций по движению хладоносителя и нетрудоемкую замену секций. Еще одной важной 

особенностью разработанного аппарата является многовариантность подключения сек-

ций и блоков по воде, что позволяет значительно изменять его гидравлическую и тепло-

вую характеристики. 

Разработанный воздухоохладитель показал хорошие характеристики теплопере-

дачи в качестве элемента системы кондиционирования КШР-350Н и успешно прошёл 

шахтные испытания. Измеренный удельный коэффициент теплопередачи составил 143 

Вт/м2·°С, что превышает лучшие зарубежные аналоги на 19 %. 
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IV ʥʘʫʯʥʦʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ 

ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʩʭʝʤʳ ʥʦʨʤʘʣʠʟʘʮʠʠ ʤʠʢʨʦʢʣʠʤʘʪʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʚ ʦʯʠʩʪ-

ʥʳʭ ʠ ʧʨʦʭʦʜʯʝʩʢʠʭ ʛʦʨʥʳʭ ʚʳʨʘʙʦʪʢʘʭ, ʟʘʢʣʶʯʘʶʱʠʝʩʷ ʚ ʦʪʚʝʜʝʥʠʠ ʠʟʙʳʪʦʯʥʳʭ 

ʪʝʧʣʦʚʳʜʝʣʝʥʠʡ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʥʘ ʫʯʘʩʪʢʘʭ ʠʭ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠ ʣʦʢʘʣʴʥʦʛʦ ʢʦʥ-

ʜʠʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ ʚʦʟʜʫʭʘ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʨʘʙʦʯʠʭ ʟʦʥ, ʧʦʟʚʦʣʷʶʪ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʪʴ ʪʨʝʙʫʝ-

ʤʳʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʚʦʟʜʫʭʘ ʧʨʠ ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʦʡ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʝʤʦʡ ʭʦʣʦʜʠʣʴʥʦʡ ʤʦʱʥʦʩʪʠ. 

В подготовительных и очистных горных выработках происходит интенсивный 

теплообмен воздуха с породным массивом. Воздух принимает естественную темпера-

туру горных пород, и далее происходит его дополнительный нагрев от техногенных ис-

точников тепловыделения. При этом нагрев практически не зависит от предварительного 

охлаждения общей входящей струи воздуха на поверхности или в главных воздухопода-

ющих выработках. В связи с этим возникает задача эффективного местного охлаждения 

воздуха непосредственно в подготовительных и очистных горных выработках, где нахо-

дится основное количество рабочих зон с постоянным пребыванием персонала. При этом 

задача важна вне зависимости от системы хладоснабжения шахты и актуальна как для 

поверхностных, так и подземных холодильных машин как центрального, так и местного 

типа. 

В работе получено выражение для суммарной холодильной мощности всех мест-

ных воздухоохладителей, имеющее следующий вид. 

 Ὄ ὡ Ὕ Ὕ ϽὧϽ”ϽὗȢ (4.1) 

где Ὕ  — температура нетронутого массива горных пород на глубине i-ой рабо-

чей зоны, °С; ὧ — теплоемкость воздуха, кДж/кг·°С; ” — плотность воздуха, кг/м3; ὡ  

— мощность техногенного источника тепловыделения, кВт. 

Задача оптимизации параметров местных воздухоохладителей заключается в ми-

нимизации суммарной холодильной мощности воздухоохладителей. При этом оптими-

зируемыми параметрами являются расходы и требуемая температура воздуха. Мощность 

техногенных источников тепловыделения определяется типом применяемого оборудо-

вания и чаще всего зависит от технологии добычи руды, равно как и температура нетро-

нутого массива горных пород определяется геотермией месторождения и глубиной ве-

дения горных работ. 

Выражение (4.1) позволяет сформулировать следующие правила, которыми сле-

дует руководствоваться при разработке технологических схем кондиционирования с ми-



- 26 - 

 

нимальной холодильной мощностью: обоснование максимально возможного допусти-

мого значения температуры воздуха и подача в рабочие зоны строго расчетного количе-

ства воздуха и обоснование снижения подачи избыточных объемов воздуха на провет-

ривание рабочих зон. 

Для условий камерных и слоевых систем разработки рудных месторождений про-

моделированы различные варианты подачи охлажденного воздуха при одинаковой хо-

лодильной мощности. Результаты представлены на рисунке 8.  

 

 

Рисунок 8 — Сравнение эффективности охлаждения воздуха в рабочих зонах в вариан-

тах с и без распределенной подачи охлажденного воздуха 

По результатам выполненного моделирования установлено, что наиболее эффек-

тивным является вариант распределенной подачи охлажденного воздуха по подземным 

рабочим зонам — при одинаковой располагаемой мощности он обеспечивает минималь-

ные тепловые потери охлажденного потока воздуха в окружающий породный массив. 
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Экспериментальные испытания разработанной технологической схемы кондици-

онирования выполнены на руднике «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» 

— на сегодняшний день это самый глубокий рудник нашей страны, в котором горные 

работы ведутся на глубине до 1800 метров, а температура воздуха в горных выработках 

достигает +45 °С. Для испытаний разработана и внедрена в промышленную эксплуата-

цию подземная система кондиционирования воздуха КШР-350Н. 

На рисунке 9 представлена разработанная система кондиционирования КШР-

350Н, установленная в горных выработках подсечного горизонта шахты № 3 руд-

ника «Таймырский». 

 

Рисунок 9 — Разработанная система кондиционирования КШР-350Н, установленная в 

руднике «Таймырский». 

В ходе исследований испытаны различные варианты подачи охлажденного воз-

духа — от локального охлаждения всего воздушного потока до распределенной подачи 

воздуха по горным выработкам с помощью воздухораспределительных устройств и воз-

духоводов. Результаты испытаний приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 — Эффективность охлаждения горных выработок при различных режимах 

испытаний подземной установки кондиционирования. 

Участок 

Режимы испытаний 

Без охлажде-

ния 

Локальное 

охлаждение 

Охлаждение 

тупиковой 

выработки 

Распреде-

ленная по-

дача 

Тупиковая выработка 26,8 °С 27,8 °С 20,9 °С 22,9 °С 

Сквозная выработка 27,7 °С 25,7 °С 26,1 °С 25,4 °С 

Результаты проведенных испытаний разработанной системы кондиционирования 

КШР-350Н в условиях глубоких залежей рудника «Таймырский» подтверждают полу-

ченный вывод о том, что максимальная эффективность достигается распределенной по-

дачей воздуха по подземным рабочим зонам. 

V ʥʘʫʯʥʦʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ 

ʈʝʩʫʨʩʦʩʙʝʨʝʛʘʶʱʠʝ ʩʠʩʪʝʤʳ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ ʪʝʧʣʦʚʦʛʦ ʨʝʞʠʤʘ ʛʣʫʙʦʢʠʭ ʨʫʜ-

ʥʠʢʦʚ ʨʘʟʨʘʙʘʪʳʚʘʶʪʩʷ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯʠ ʦʧʪʠʤʠʟʘʮʠʠ ʚʳʙʦʨʘ ʤʝʩʪ ʠ ʧʘ-

ʨʘʤʝʪʨʦʚ ʦʭʣʘʞʜʝʥʠʷ ʚʦʟʜʫʭʘ ʠ ʦʪʚʝʜʝʥʠʷ ʠʟʙʳʪʦʯʥʦʡ ʪʝʧʣʦʪʳ ʧʦ ʢʨʠʪʝʨʠʶ ʤʠ-

ʥʠʤʘʣʴʥʦʛʦ ʵʥʝʨʛʦʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʩ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝʤ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʦʛʦ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘ ʥʦʨʤʠʨʦʚʘ-

ʥʠʷ ʤʠʢʨʦʢʣʠʤʘʪʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ, ʫʯʠʪʳʚʘʶʱʝʛʦ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʝ ʚʣʠʷʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘ-

ʪʫʨʳ, ʚʣʘʛʦʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʠ ʩʢʦʨʦʩʪʠ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʚʦʟʜʫʭʘ ʥʘ ʦʭʣʘʞʜʘʶʱʫʶ ʩʧʦʩʦʙ-

ʥʦʩʪʴ ʨʫʜʥʠʯʥʦʡ ʘʪʤʦʩʬʝʨʳ. 

Современные глубокие шахты и рудники отличаются сложными системами вен-

тиляции, топологией сетей горных выработок, высокими мощностями добычи полезных 

ископаемых, сложными геологическими и горнотехническими условиями работы. Реше-

ние задачи нормализации микроклиматических условий в сети горных выработок глубо-

ких рудников требует разработки комплексных технических систем, отличающихся оп-

тимальными капитальными и эксплуатационными затратами с учетом индивидуальных 

особенностей шахты или рудника. Основными критериями разработки систем управле-

ния тепловым режимом глубоких рудников являются эффективность обеспечения допу-

стимых микроклиматических параметров рудничной атмосферы в горных выработках, 

оптимальное сочетание капитальных и эксплуатационных затрат, надежность функцио-

нирования. 
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Согласно выражению (4.1) обоснование адекватной системы нормирования мик-

роклиматических условий в горных выработках глубоких рудников, исключающей из-

быточные запасы параметров, является первоочередной задачей разработки ресурсосбе-

регающих систем. В работе на основе обширного обзора параметров нормирования мик-

роклимата в нашей стране и за рубежом и анализа функциональных зависимостей обос-

нован комплексный критерий нормирования микроклиматических условий, учитываю-

щий температуру, относительную влажность и скорость движения воздушной среды 

 Ὕ ὸ πȟππφυσϽ•Ͻὸ ωȟπφ πȟχϽὺ τȢ (5.1) 

где ὸ — температура воздуха по сухому термометру, °С; • ð относительная 

влажность, %; ὺ — скорость воздуха, м/с. 

На следующем этапе решена задача выбора, комплексирования и определения па-

раметров применения отдельных способов регулирования теплового режима. Она реша-

ется на основе метода вариантов, с использованием численного моделирования сопря-

женных процессов тепло- и воздухораспределения в сети горных выработок с учетом 

термодинамических факторов, влияющих на микроклиматические условия рудничной 

атмосферы. Технологическими компонентами комплексных систем нормализации мик-

роклиматических условий являются разработанные в работе горнотехнические способы 

и ресурсосберегающие технологические схемы кондиционирования, эффективность ко-

торых зависит от глубины, а, в конечном итоге, от температуры горных пород и типа 

горных выработок. Схематично эта зависимость представлена на рисунке 10. Определе-

ние областей эффективности различных мероприятий по представленной диаграмме в 

координатных осях «температура массива горных пород — удаленность рабочих зон по 

тракту движения воздуха» осуществляется на основе многовариантного численного мо-

делирования на тепловой модели рудника с учетом его индивидуальных особенностей. 

На основании выполненного уточнения определяются группы эффективных способов 

для различных рабочих зон. 

На следующем этапе производится оптимизация параметров горнотехнических 

мероприятий на основе численного моделирования на тепловой модели рудника и рас-

чета суммарных энергетических и тепловых потерь по каждому варианту. Для оценки 

горнотехнических мероприятий регулирования теплового режима с точки зрения экс-

плуатационных затрат производится суммарный расчет энергетических затрат за счет 

холодопотерь воздушной струи (ее нагревания за счет теплопритоков) и аэродинамиче-

ской мощности на поддержание заданного расхода по следующей формуле 
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 ὙϽὗ ὗϽὧϽ”ϽЎὝ ᴼάὭὲȟ (5.2) 

где ὔ — общее число главных выработок, используемых для подачи воздуха от 

околоствольного двора до подземных рабочих зон горизонтов. 

 

Рисунок 10 — Диаграмма к определению эффективных мероприятий регулирования 

теплового режима 

На следующем этапе, когда возможности улучшения микроклиматических усло-

вий за счет применения общего охлаждения поступающей воздушной струи и горнотех-

нических мероприятий исчерпаны, требуется разработка мероприятий по местному кон-

диционированию воздуха в подземных рабочих зонах. 

Для этого необходимо моделирование различных вариантов использования теп-

лотехнических вариантов, расчет эффективности и эксплуатационных затрат при их при-

менении. Дополнительно при оценке теплотехнических мероприятий регулирования 

теплового режима с точки зрения эксплуатационных затрат производится суммарный 

расчет энергетических затрат на работу и обслуживание технических средств систем 

кондиционирования воздуха по следующему выражению 
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 ὑ Ͻὡ ὔ ὔ ᴼάὭὲȟ (5.3) 

где ὔ — общее число холодильных машин в разрабатываемой системе кондици-

онирования; ὡ  — холодильная мощность i-ой холодильной машины, кВт; ὑ  — без-

размерный коэффициент холодильной мощности, равный отношению электрической 

мощности холодильной машины к холодильной, зависит от типа оборудования и усло-

вий его работы и варьируется в интервале от 0,4 до 1; ὔ  — суммарная мощность венти-

ляторов, обеспечивающих проток воздуха через систему теплообменных аппаратов i-ой 

холодильной машины, кВт; ὔ  — суммарная мощность насосов, обеспечивающих про-

ток масла, тепло- и хладоносителей в i-ой холодильной машине, кВт. 

Определение эффективности как горнотехнических, так и теплотехнических ме-

роприятий регулирования теплового режима должно осуществляться в соответствии с 

применяемой системой нормирования микроклиматических условий и требованиями 

нормативных документов, то есть рассчитанные и принятые значения микроклиматиче-

ских параметров воздуха должны удовлетворять следующим неравенствам 

ς ᴈ ὝὝȟὺȟ• Ὕ Ὕȟὺȟ•ȟ 

ὺ ὺ ὺ Ȣ 

Завершающий этап разработки комплексной системы нормализации микроклима-

тических условий заключается в выборе технологической схемы кондиционирования и 

способа отведения избыточных тепловыделений. Для решения этой задачи разработана 

общая классификация систем кондиционирования воздуха с различными вариантами от-

ведения избыточных тепловыделений, которая представлена на рисунке 11. 

Разработанные методические, технологические и программные средства приме-

нены при разработке ресурсосберегающей системы нормализации микроклиматических 

условий в шахте «Глубокая» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». На строящейся 

шахте «Глубокая» глубина ведения горных работ достигает 1700-2100 метров, темпера-

тура пород достигает +53,4 °С. Климат района субарктический, характеризуется отрица-

тельной среднегодовой температурой воздуха (-9,8 °С), продолжительным холодным пе-

риодом (248 дней) с сильными морозами и метелями, средняя месячная температура воз-

духа наиболее холодного месяца -28,2 °С. Особенностью разработки системы нормали-

зации микроклиматических условий для шахты «Глубокая» является наличие построен-

ной поверхностной системы подготовки воздуха на воздухоподающем стволе, обеспечи-

вающей подогрев воздуха в холодный период года и охлаждение воздуха в теплый пе-

риод года с холодильной мощность 11 МВт. 
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Рисунок 11 — Классификация систем кондиционирования воздуха 

Прогнозное теплораспределение во всех выработках на максимальное развитие 

горных работ представлено на рисунке 12. Согласно результатам моделирования воздух, 

поступающий на проветривание в горные выработки, достигает температуры +16,8 °С на 

сопряжении ствола с откаточным горизонтом за счет гидростатического сжатия даже не-

смотря на его охлаждение до +2 °С на поверхности. Установлено, что даже с учетом 

круглогодичной работы поверхностной системы кондиционирования температура воз-

духа не превышает предельно-допустимых значений +26 °С только в выработках около-

ствольных дворов воздухоподающего ствола. Во всех остальных рабочих зонах за счет 

теплообмена воздуха с породным массивом и техногенных источников теплоты наблю-

дается превышение допустимой температуры воздуха. Максимальное значение темпера-

туры воздуха составляет +54,7 °С в подготовительной тупиковой выработке залежи С-5 

(наиболее отдаленный участок шахты). 
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Рисунок 12 — Прогнозная температурная карта шахты «Глубокая» на максимальный 

период развития горных работ 

Согласно разработанной методике выполнено исследование горнотехнических и 

теплотехнических мероприятий по охлаждению рудничного воздуха в горных выработ-

ках шахты для обеспечения теплового режима во всех рабочих зонах на все периоды 

развития горных работ. На основании результатов численного моделирования проведен 

сравнительный анализ эффективности различных технических мероприятий регулиро-

вания теплового режима шахты «Глубокая». Установлено, что достичь требуемой тем-

пературы воздуха во всех рабочих зонах шахты можно только за счет местного охлажде-

ния воздуха. В результате с помощью расчетов параметров местного охлаждения воздуха 

в рабочих зонах установлено, что на период максимального развития горных работ тре-

буемая мощность системы кондиционирования составит 5783 кВт. 
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Рисунок 13 — Распределение температуры воздуха в шахте «Глубокая» при примене-

нии местного охлаждения воздуха 

Использование систем кондиционирования воздуха предполагает многовариант-

ность способов размещения и режимов использования средств охлаждения воздуха и от-

ведения теплоты. Выбор той или иной системы кондиционирования рудничного воздуха 

зависит от климатических условий района строительства, технологического процесса до-

бычи, вентиляционных режимов, сроков ввода мощностей в эксплуатацию, темпов отра-

ботки месторождения, доступности энергоресурсов и определяется на основании тех-

нико-экономического сравнения вариантов систем. Для условий шахты «Глубокая» рас-

смотрены все возможные варианты: подземное и наземное размещение центральной хо-

лодильной машины, применение местных холодильных машин, схемы с отведением из-

быточной теплоты либо в систему главного водоотлива, либо в атмосферу на поверхно-

сти. Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 3. Важной особенностью 

является то, что каждый из вариантов рассчитан на одинаковую холодильную мощность 

5783 кВт и согласно результатам расчета одинаковая холодильная мощность обеспечи-

вается комплексами, существенно различающимися по суммарной установленной элек-

трической мощности и годовому энергопотреблению. 
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Таблица 3 — Сравнительный анализ энергоэффективности различных систем кондици-

онирования воздуха для обеспечения холодопроизводительности 5783 кВт 

 
Поверхностная ат-

мосфера 

Рудничная атмо-

сфера 

Шахтных водоот-

лив 

Центральная холо-

дильная машина 

на поверхности 

559,1 кВт 

4,9 МВтÖч 
— — 

Центральная холо-

дильная машина 

под землей 

3349,4 кВт 

29,3 МВтÖч 

Не достаточно 

мощности отведе-

ния теплоты 

5400 кВт 

47,3 МВтÖч 

Местная холо-

дильная машина 
— 

Не достаточно 

мощности отведе-

ния теплоты 

6480 кВт 

56,7 МВтÖч 

Из приведенных результатов расчета следует, что наиболее целесообразным и вы-

годным вариантом является поверхностное размещение холодильной машины с градир-

ней на промплощадке вентиляционного ствола. Это объясняется тем, что требуемую 

большую холодильную мощность большую часть года можно будет обеспечивать за счет 

холодного климата региона, без дополнительных затрат электроэнергии. 

Таким образом, построение систем нормализации микроклиматических парамет-

ров, основанное на численном моделировании процессов тепло- и воздухораспределе-

ния, позволяет разрабатывать комплексные системы кондиционирования воздуха, отли-

чающиеся эффективностью и оптимальным сочетанием капитальных и эксплуатацион-

ных затрат. 
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ɿɸʂʃʖʏɽʅʀɽ 

В диссертации, представляющей законченную научно-квалификационную ра-

боту, на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические и 

технологические основы построения ресурсосберегающих систем управления тепловым 

режимом подземных рудников. Совокупность результатов диссертационной работы 

можно квалифицировать как решение крупной научной проблемы по обеспечению без-

опасных условий труда в подземных рабочих зонах при разработке глубокозалегающих 

месторождений твердых полезных ископаемых, освоение которых имеет важное хозяй-

ственное значение для экономики страны. 

Основные научные и практические результаты исследований заключаются в сле-

дующем: 

1. Выполнены экспериментальные исследования техногенных источников тепловы-

деления в условиях глубоких рудников, в результате которых получены количе-

ственные характеристики тепловыделений от технологического оборудования и 

нагрева воздуха в рабочих зонах. 

2. Разработана классификация горных выработок глубоких рудников по основным 

факторам формирования теплового режима на основе экспериментальных и тео-

ретических исследований процессов воздухо- и теплораспределения в сети гор-

ных выработок глубоких рудников. 

3. Разработаны способы регулирования теплового режима за счет определения тех-

нологических параметров воздухоподающих выработок, обеспечивающих мини-

мальные теплопоступления при движении воздушной струи в условиях высоких 

температур породного массива. 

4. Разработан способ улучшения микроклиматических параметров воздуха в горных 

выработках на основе организации рециркуляционного проветривания участка и 

теплового взаимодействия между рудничным воздухом, массивом горных пород 

и источниками тепловыделения. 

5. Выполнены опытно-промышленные испытания горнотехнического способа нор-

мализации микроклиматических условий в горных выработках на примере при-

менения рециркуляционного проветривания на руднике 4 РУ ОАО «Беларуська-

лий», в результате которого доказана эффективность рециркуляции для снижения 

температуры воздуха и стабилизации температурно-влажностных параметров в 
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подготовительных и очистных выработках при отработке запасов полезных иско-

паемых в переходном интервале глубин с температурой массива горных пород до 

+26 °С. 

6. Разработана математическая модель расчета рекуперативных теплообменных ап-

паратов, учитывающая пространственное распределение термодинамических па-

раметров сред, участвующих в теплообмене, компоновочную схему аппарата и 

фазовые переходы тепло- или хладоносителя. 

7. Выполнены экспериментальные и теоретические исследования по созданию теп-

лообменных аппаратов для охлаждения и нагревания воздуха с большими удель-

ными коэффициентами теплообмена, на основе которых разработан высокоэф-

фективный теплообменный аппарат для мобильных подземных систем кондици-

онирования воздуха. 

8. Обоснованы технологические схемы кондиционирования воздуха и отведения из-

быточных тепловыделений от оборудования при системах разработки с корот-

кими и длинными очистными забоями, обеспечивающие нормализацию микро-

климатических условий в подземных рабочих зонах при минимальных холодиль-

ных мощностях систем. 

9. Разработана и внедрена в промышленную эксплуатацию подземная система кон-

диционирования воздуха КШР-350Н для нормализации микроклиматических 

условий в горных выработках при отработки глубокозалегающих залежей на руд-

нике «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». 

10. Разработаны технологические и алгоритмические основы, критерии и программ-

ные средства для разработки ресурсосберегающих систем нормализации микро-

климатических условий в горных выработках рудников с учетом их индивидуаль-

ных особенностей и комплексного критерия нормирования микроклиматических 

условий, учитывающего совместное влияние температуры, относительной влаж-

ности и скорости движения воздуха. 

11. На основании результатов исследований разработаны ресурсосберегающие ком-

плексные системы нормализации микроклиматических параметров в шахте «Глу-

бокая» и руднике «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» в качестве 

исходных данных для проектной документации на отработку глубоких залежей 

С-2, С-5, С-5л, С-6 и С-6л, С-3 и С-4 Октябрьского месторождения сульфидных 

медно-никелевых руд. 
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